
本設配水管材料集計表（1/4）

名　　　　称 単
位 原 変更 原 変更 原 変更

設計 設計 設計 設計 設計 設計
DCIP直管(GX-S) φ250 *5.00 本 47 47

φ200 *5.00 本 1 1
φ150 *5.00 本

DCIP直管(K) φ250 *5.00 本 2 2
φ200 *5.00 本

両受曲管(GX) φ250 *45゜ ケ 6 6
φ250 *22.5゜ ケ
φ200 *45゜ ケ
φ200 *22.5゜ ケ
φ100 *45゜ ケ
φ100 *22.5゜ ケ
φ75 *45゜ ケ
φ75 *22.5゜ ケ

片受曲管(GX) φ250 *45゜ ケ 10 10
φ250 *22.5゜ ケ
φ250 *11.1/4゜ ケ
φ250 *5.5/8゜ ケ
φ200 *45゜ ケ
φ200 *22.5゜ ケ
φ200 *11.1/4゜ ケ
φ150 *90゜ ケ
φ150 *45゜ ケ
φ100 *90゜ ケ
φ100 *45゜ ケ
φ100 *5.5/8゜ ケ

片受曲管(K) φ250 *45゜ ケ 2 2
φ250 *22.5゜ ケ
φ250 *11.1/4゜ ケ

二受Ｔ字管(GX) φ250 *250 ケ 1 1
φ250 *200 ケ
φ250 *150 ケ
φ250 *100 ケ
φ200 *200 ケ
φ200 *150 ケ
φ200 *100 ケ
φ150 *150 ケ
φ150 *100 ケ
φ150 *75 ケ
φ100 *100 ケ
φ100 *75 ケ
φ75 *75 ケ

受挿し片落管(GX) φ250 *200 ケ 1 1
φ200 *150 ケ
φ150 *100 ケ
φ100 *75 ケ

挿し受片落管(GX) φ250 *200 ケ 1 1
φ200 *150 ケ
φ150 *100 ケ
φ100 *75 ケ

Ｆ付Ｔ字管(GX) φ250 *100 ケ
φ250 *75 ケ 1 1
φ200 *100 ケ
φ200 *75 ケ
φ150 *100 ケ
φ150 *75 ケ
φ100 *75 ケ

合　　計
工 事 区 分

形状・寸法 下水影響 水道単独
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本設配水管材料集計表（2/4）

名　　　　称 単
位 原 変更 原 変更 原 変更

設計 設計 設計 設計 設計 設計
うず巻式Ｆ付Ｔ字管(GX) φ250 *75 ケ

φ200 *75 ケ
φ150 *75 ケ
φ100 *75 ケ
φ75 *75 ケ

継輪(GX) φ250 ケ
φ200 ケ
φ150 ケ
φ100 ケ
φ75 ケ

継輪(K) φ250 ケ 1 1
φ200 ケ
φ150 ケ
φ100 ケ
φ75 ケ

帽(GX) φ250 ケ
φ200 ケ
φ150 ケ
φ100 ケ
φ75 ケ

乙字管(GX) φ250 H450 ケ 2 2
φ250 H300 ケ 2 2
φ200 H450 ケ
φ200 H300 ケ
φ150 H450 ケ
φ150 H300 ケ
φ100 H450 ケ
φ100 H300 ケ

ライナ φ250 ケ 11 11
φ200 ケ 1 1
φ150 ケ
φ100 ケ
φ75 ケ

G-Link φ250 ケ 18 18
φ200 ケ
φ150 ケ
φ100 ケ
φ75 ケ

P-Link φ250 ケ
φ200 ケ
φ150 ケ
φ100 ケ
φ75 ケ

短管１号（GX） φ250 ケ
φ200 ケ
φ150 ケ
φ100 ケ
φ75 ケ

短管２号（GX） φ250 ケ
φ200 ケ 1 1
φ150 ケ
φ100 ケ
φ75 ケ

ストッパーバルブ DIP φ250 ケ
VP φ100 ケ
VP φ50 ケ

工 事 区 分
形状・寸法 下水影響 水道単独 合　　計
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本設配水管材料集計表（3/4）

名　　　　称 単
位 原 変更 原 変更 原 変更

設計 設計 設計 設計 設計 設計
ソフトシール仕切弁（GX両受） φ250 基 2 2

φ200 基
φ150 基
φ100 基
φ75 基

ソフトシール仕切弁（GX受挿） φ250 基
φ200 基
φ150 基
φ100 基
φ75 基

DIP用サドル分水栓 φ250 ケ
φ200 ケ
φ150 ケ

仕切弁筺 d=1.20m φ250 組
d=1.20m φ200 組
d=1.20m φ150 組
d=1.20m φ100 組
d=1.20m φ75 組
d=1.00m φ250 組 2 2
d=1.00m φ200 組 1 1
d=1.00m φ150 組
d=1.00m φ100 組
d=1.00m φ75 組

補修弁 φ75 *100mm 基 1 1
消火栓 φ75 地下式 基 1 1

筺 d=1.00m 組 1 1
空気弁 φ25 基

筺 d=1.00m 組
空気弁付消火栓 地下式 基

筺 d=1.00m 組
特殊押輪(K形) φ250 ケ 6

φ200 ケ
φ150 ケ

異形管継手材（GX形） φ250 組 16 16
φ200 組 1 1
φ150 組
φ100 組
φ75 組

フランジ継手材（RF形） φ250 組
φ200 組 1 1
φ150 組
φ100 組
φ75 組 1 1

フランジ継手材（GF形） φ250 組
φ200 組 1 1
φ150 組
φ100 組
φ75 組 2 2

鋳鉄製仕切弁 φ250 基
φ200 基 1 1
φ150 基
φ100 基
φ75 基

フランジ蓋 φ250 本
φ200 本 1 1
φ150 本

形状・寸法 下水影響 水道単独 合　　計
工 事 区 分
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本設配水管材料集計表（4/4）

名　　　　称 単
位 原 変更 原 変更 原 変更

設計 設計 設計 設計 設計 設計
ポリエチレンパイプ(PP) φ75 ｍ

φ50 ｍ
φ40 ｍ
φ25 ケ

VP(TS)ベンド φ100 ケ
φ75 ケ
φ25 ケ

ＶＣジョイント φ150 ケ
φ100 ケ
φ75 ケ
φ50 ケ

CVジョイント片落 φ100 *75 ケ
φ100 *50 ケ
φ75 *50 ケ

PEソケット φ75 ケ
φ50 ケ

PCジョイント片落 φ100 *75 ケ
φ100 *50 ケ

PCジョイント φ200 ケ 1 1
φ75 ケ

管明示テ－プ 埋設 φ250 ｍ 247.03 247.03
埋設 φ200 ｍ 1.41 1.41
埋設 φ75 ｍ

シート 表示 ｍ 248.44 248.44
フランジ短管 φ75 *100mm ケ

φ75 *200mm ケ 1 1

合　　計
工 事 区 分

形状・寸法 下水影響 水道単独
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本設配水管材料表　（1/7）　水道単独

名称

交差点 距離 形状 φ250 φ200 φ150 φ250 φ200 φ250 φ250 φ200 φ200 φ100 φ100 φ75 φ75 φ250 φ250 φ250 φ250 φ200 φ200 φ200 φ150 φ150 φ100 φ100 φ100 φ250 φ250 φ250
寸法 *5.00 *5.00 *5.00 *5.00 *5.00 *45゜ *22.5゜ *45゜ *22.5゜ *45゜ *22.5゜ *45゜ *22.5゜ *45゜ *22.5゜ *11.1/4゜ *5.5/8゜ *45゜ *22.5゜ *11.1/4゜ *90゜ *45゜ *90゜ *45゜ *5.5/8゜ *45゜ *22.5゜ *11.1/4゜

1

1～2 15 2

2

2～3 11

3 1 2 2

3～4 11 2 6

4 2 2 2

切管調整 7 1 2

計 47 1 2 6 10 2

上段・・変更設計　　下段・・原設計
両受曲管(GX)DCIP直管(GX-S) DCIP直管(K) 片受曲管(GX) 片受曲管(K)

-
 
6
 
-



本設配水管材料表　（2/7）　水道単独

名称

交差点 距離 形状 φ250 φ250 φ250 φ250 φ200 φ200 φ200 φ150 φ150 φ150 φ100 φ100 φ75 φ250 φ200 φ150 φ100 φ250 φ200 φ150 φ100 φ250 φ250 φ200 φ200 φ150 φ150 φ100
寸法 *250 *200 *150 *100 *200 *150 *100 *150 *100 *75 *100 *75 *75 *200 *150 *100 *75 *200 *150 *100 *75 *100 *75 *100 *75 *100 *75 *75

1

1～2 1 1 1

2

2～3

3

3～4

4 1

計 1 1 1 1

上段・・変更設計　　下段・・原設計
二受Ｔ字管(GX) 受挿し片落管(GX) 挿し受片落管(GX) Ｆ付Ｔ字管(GX)

-
 
7
 
-



本設配水管材料表　（3/7）　水道単独

名称

交差点 距離 形状 φ250 φ200 φ150 φ100 φ75 φ250 φ200 φ150 φ100 φ75 φ250 φ200 φ150 φ100 φ75 φ250 φ200 φ150 φ100 φ75 φ250 φ250 φ200 φ200 φ150 φ150 φ100 φ100
寸法 *75 *75 *75 *75 *75 H450 H300 H450 H300 H450 H300 H450 H300

1

1～2 1

2 2

2～3

3 2

3～4

4

計 1 2 2

上段・・変更設計　　下段・・原設計
うず巻式Ｆ付Ｔ字管(GX) 継輪(GX) 継輪(K) 帽(GX) 乙字管(GX)

-
 
8
 
-



本設配水管材料表　（4/7）　水道単独

名称
DIP VP VP

交差点 距離 形状 φ250 φ200 φ150 φ100 φ75 φ250 φ200 φ150 φ100 φ75 φ250 φ200 φ150 φ100 φ75 φ250 φ200 φ150 φ100 φ75 φ250 φ200 φ150 φ100 φ75 φ250 φ100 φ50
寸法

1

1～2 5 4 1

2 1 1

2～3

3 2 4

3～4 1 6

4 2 1 3

計 11 1 18 1

上段・・変更設計　　下段・・原設計
ストッパーバルブライナ G-Link P-Link 短管１号（GX） 短管２号（GX）

-
 
9
 
-



本設配水管材料表　（5/7）　水道単独

名称 補修弁
d=1.20m d=1.20m d=1.20m d=1.20m d=1.20m d=1.00m d=1.00m d=1.00m d=1.00m d=1.00m

交差点 距離 形状 φ250 φ200 φ150 φ100 φ75 φ250 φ200 φ150 φ100 φ75 φ250 φ200 φ150 φ250 φ200 φ150 φ100 φ75 φ250 φ200 φ150 φ100 φ75 φ75 φ75 筺 φ25 筺
寸法 *100mm 地下式 d=1.00m d=1.00m

1

1～2 1 1 1 1 1 1

2

2～3

3

3～4 1 1

4

計 2 2 1 1 1 1

上段・・変更設計　　下段・・原設計
ソフトシール仕切弁（GX両受） ソフトシール仕切弁（GX受挿） DIP用サドル分水栓 仕切弁筺 消火栓 空気弁

-
 
1
0
 
-



本設配水管材料表　（6/7）　水道単独

名称

交差点 距離 形状 地下式 筺 φ250 φ200 φ150 φ250 φ200 φ150 φ100 φ75 φ250 φ200 φ150 φ100 φ75 φ250 φ200 φ150 φ100 φ75 φ250 φ200 φ150 φ100 φ75 φ250 φ200 φ150
寸法 d=1.00m

1

1～2 6 1 1 1 1 1 2 1 1

2 1

2～3

3 4

3～4 6

4 4

計 6 16 1 1 1 1 2 1 1

上段・・変更設計　　下段・・原設計
空気弁付消火栓 特殊押輪(K形) 異形管継手材（GX形） フランジ継手材（RF形） フランジ継手材（GF形） 鋳鉄製仕切弁 フランジ蓋

-
 
1
1
 
-



本設配水管材料表　（7/7）　水道単独

名称 シート
埋設 埋設 埋設

交差点 距離 形状 φ75 φ50 φ40 φ25 φ100 φ75 φ25 φ150 φ100 φ75 φ50 φ100 φ100 φ75 φ75 φ50 φ100 φ100 φ200 φ75 φ250 φ200 φ75 表示 φ75 φ75
寸法 *75 *50 *50 *75 *50 *100mm *200mm

1

1～2 87.73 0.41 88.14 1

2 3.65 3.65

2～3 56.00 56.00

3 13.65 13.65

3～4 63.46 63.46

4 1 22.55 1.00 23.55

計 1 247.03 1.41 248.44 1

管明示テ－プ
上段・・変更設計　　下段・・原設計

PCジョイントPEソケット フランジ短管ポリエチレンパイプ(PP) VP(TS)ベンド ＶＣジョイント CVジョイント片落 PCジョイント片落

-
 
1
2
 
-



本 設 切 管 調 整 表

φ250 L= 5.00 ｍ

φ200 L= 5.00 ｍ

φ150 L= 5.00 ｍ

番号 管　径 管　　種 交差点 甲切管 交差点 乙切管 合　計 残　管 ル－ト 口　数 ル－ト

1 φ250 DIP(GX) 1～2 1.00 3～4 2.30 3.30 1.70 2
2 φ250 DIP(GX) 1～2 2.59 2～3 1.00 3.59 1.41 2
3 φ250 DIP(GX) 1～2 2.53 3 1.00 3.53 1.47 2
4 φ250 DIP(GX) 2 1.50 3～4 1.00 2

3～4 1.14 3.64 1.36 1
5 φ250 DIP(GX) 3 1.89 4 2.70 4.59 0.41 2
6 φ250 DIP(GX) 3 1.50 4 3.09 4.59 0.41 2
7 φ250 DIP(GX) 4 3.50 4 1.00 4.50 0.50 2

計 本 ｍ ｍ ｍ ｍ 口
7 14.51 13.23 27.74 7.26 DIP切断 15

番号 管　径 管　　種 交差点 甲切管 交差点 乙切管 合　計 残　管 ル－ト 口　数 ル－ト

1 φ200 DIP(GX) 4 1.00 1.00 4.00 1

計 本 ｍ ｍ ｍ ｍ 口
1 1.00 1.00 4.00 DIP切断 1

番号 管　径 管　　種 交差点 甲切管 交差点 乙切管 合　計 残　管 ル－ト 口　数 ル－ト

1 φ250 DIP(K) 1～2 1.00 1～2 1.16 2.16 2.84 2
2 φ250 DIP(K) 1～2 1.00 1.00 4.00 1

計 本 ｍ ｍ ｍ ｍ 口
2 2.00 1.16 3.16 6.84 DIP切断 3

切　　　管　　　調　　　整　　　表
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本設配水管布設工集計表（1/2）

名　　　　称 単
位 原 変更 原 変更 原 変更

設計 設計 設計 設計 設計 設計
鋳鉄管布設工 φ250 ｍ 247.03 247.03

φ200 ｍ 1.41 1.41
φ150 ｍ
φ100 ｍ
φ75 ｍ

GX継手工（直管部） φ250 口 36 36
φ250 ライナ 口 11 11
φ250 P-Link 口
φ200 口
φ200 ライナ 口 1 1
φ200 P-Link 口
φ150 口
φ150 ライナ 口
φ150 P-Link 口
φ100 口
φ100 ライナ 口
φ100 P-Link 口
φ75 口

GX継手工（異形管部） φ250 口 16 16
φ250 G-Link 口 18 18
φ200 口 1 1
φ200 G-Link 口
φ150 口
φ150 G-Link 口
φ100 口
φ100 G-Link 口
φ75 口
φ75 G-Link 口

フランジ継手工 φ200 口 2 2
φ75 口 3 3

硬質塩化ビニル管布設工 φ100 ｍ
φ75 ｍ
φ25 ｍ

TS継手工 φ100 口
φ75 口
φ50 口

ポリエチレン管布設工 φ50 ｍ
φ40 ｍ

ポリエチレン管継手工 φ50 口
φ40 口

消火栓設置工 地下式 単口 箇所 1 1
地下式 双口 箇所

空気弁設置工 φ75 箇所

φ25 箇所

メカニカル継手工 ポリエチレン管 φ200 口 1 1
φ150 口
φ100 口
φ50 口

RR φ150 口
φ100 口
φ75 口
φ50 口

特殊押輪 φ250 口 6 6
φ200 口 1 1
φ150 口
φ100 口

工 事 区 分
形状・寸法 下水影響 水道単独 合　　計
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本設配水管布設工集計表（2/2）

名　　　　称 単
位 原 変更 原 変更 原 変更

設計 設計 設計 設計 設計 設計
メカニカル継手工 普通押輪 φ150 口

φ100 口
φ75 口
φ50 口

仕切弁設置工 φ250 箇所 2 2
φ200 箇所 1 1
φ150 箇所

φ100 箇所

φ75 箇所

消火栓・空気弁筺据付工 d=1.20m 箇所

d=1.00m 箇所 1 1
d=0.80m 箇所

VP・鋼管用サドル分水栓取付工 φ250 *50 箇所

φ250 *40 箇所

φ250 *30 箇所

φ250 *25 箇所

仕切弁筺据付工 ｄ＝1.20m φ250 箇所

φ200 箇所

φ150 箇所

φ100 箇所

φ75 箇所

φ50 箇所

ｄ＝1.00m φ250 箇所 2 2
φ200 箇所 1 1
φ150 箇所

φ100 箇所

φ75 箇所

φ50 箇所

鋳鉄管切断工（切断のみ） φ250 口 19 19
φ200 口 1 1
φ150 口
φ100 口
φ75 口

鋳鉄管切断工（切断＋溝切） φ250 口
φ200 口
φ150 口
φ100 口
φ75 口

塩ビ管切断工 φ150 口
φ100 口
φ75 口
φ50 口

ポリエチレン管切断工 φ200 口 1 1
φ150 口
φ100 口

管明示テ－プ工 φ250 ｍ 247.03 247.03
φ200 ｍ 1.41 1.41
φ75 ｍ

シート工 表示 ｍ 248.44 248.44
ｍ

ポリスリーブ被覆工 φ250 ｍ 247.03 247.03
φ200 ｍ 1.41 1.41
φ150 ｍ

φ100 ｍ

φ75 ｍ

工 事 区 分
形状・寸法 下水影響 水道単独 合　　計
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本設配水管布設工計算表　（1/4）　水道単独

名称

交差点 距離 形状 φ250 φ200 φ150 φ100 φ75 φ250 φ250 φ250 φ200 φ200 φ200 φ150 φ150 φ150 φ100 φ100 φ100 φ75 φ250 φ250 φ200 φ200 φ150 φ150 φ100 φ100 φ75 φ75
寸法 ライナ P-Link ライナ P-Link ライナ P-Link ライナ P-Link G-Link G-Link G-Link G-Link G-Link

1

1～2 87.73 0.41 13 5 1 4 1

2 3.65 1 1 1

2～3 56.00 11

3 13.65 1 2 4 4

3～4 63.46 10 1 6 6

4 22.55 1.00 1 2 1 4 3

計 247.03 1.41 36 11 1 16 18 1

上段・・変更設計　　下段・・原設計
鋳鉄管布設工 GX継手工（直管部） GX継手工（異形管部）

-
 
1
6
 
-



本設配水管布設工計算表　（2/4）　水道単独
上段・・変更設計　　下段・・原設計

名称

交差点 距離 形状 φ200 φ75 φ100 φ75 φ25 φ100 φ75 φ50 φ50 φ40 φ50 φ40 φ75 φ25 φ200 φ150 φ100 φ50 φ150 φ100 φ75 φ50 φ250 φ200 φ150 φ100
寸法 単口 双口

1

1～2 2 3 1 6

2

2～3

3

3～4

4 1 1

計 2 3 1 1 6 1

空気弁設置工フランジ継手工 硬質塩化ビニル管布設工 TS継手工 ポリエチレン管布設工 ポリエチレン管継手工 消火栓設置工 メカニカル継手工

地下式 ポリエチレン管 RR 特殊押輪

-
 
1
7
 
-



本設配水管布設工計算表　（3/4）　水道単独

名称

交差点 距離 形状 φ150 φ100 φ75 φ50 φ250 φ200 φ150 φ100 φ75 d=1.20m d=1.00m d=0.80m φ250 φ250 φ250 φ250 φ250 φ200 φ150 φ100 φ75 φ50 φ250 φ200 φ150 φ100 φ75 φ50
寸法 *50 *40 *30 *25

1

1～2 1 1 1 1 1

2

2～3

3

3～4 1 1

4

計 2 1 1 2 1

普通押輪 ｄ＝1.20m ｄ＝1.00m

上段・・変更設計　　下段・・原設計
メカニカル継手工 仕切弁設置工 VP・鋼管用サドル分水栓取付工 仕切弁筺据付工消火栓・空気弁筺据付工

-
 
1
8
 
-



本設配水管布設工計算表　（4/4）　水道単独

種別 シート工
形状 埋設 埋設 埋設

交差点 距離 寸法 φ250 φ200 φ150 φ100 φ75 φ250 φ200 φ150 φ100 φ75 φ150 φ100 φ75 φ50 φ200 φ150 φ100 φ250 φ200 φ75 表示 φ250 φ200 φ150 φ100 φ75
土被

1

1～2 1 87.73 0.41 88.14 87.73 0.41

2 3.65 3.65 3.65

2～3 56.00 56.00 56.00

3 13.65 13.65 13.65

3～4 63.46 63.46 63.46

4 1 22.55 1.00 23.55 22.55 1.00

切管調整 18 1

計 19 1 1 247.03 1.41 248.44 247.03 1.41

鋳鉄管切断工（切断のみ） 塩ビ管切断工 ポリエチレン管切断工鋳鉄管切断工（切断＋溝切） 管明示テ－プ工 ポリスリーブ被覆工

上段・・変更設計　　下段・・原設計

-
 
1
9
 
-



本設配水管土工集計表（1/1）

名　　　　称 単
位 原 変更 原 変更 原 変更

設計 設計 設計 設計 設計 設計
町　道　（DIP（GX））　土工タイプ 1 GXφ200 DP=1.0m ｍ 1.04 1.04

2 GX,Kφ250 DP=1.0m ｍ 24.12 24.12
3 GXφ200 DP=1.0m ｍ 1.35 1.35
4 GX,Kφ250 DP=1.0m ｍ 215.44 215.44
5 GXφ250 DP=1.403m ｍ 2.09 2.09
6 GXφ250 DP=1.403m ｍ 4.32 4.32

土留工 軽量 鋼矢板 H=1.5ｍ ｍ

軽量 鋼矢板 H=2.0ｍ ｍ 6.41 6.41
軽量 鋼矢板 H=3.0ｍ ｍ

支保工 軽量 金属支保 1段 ｍ 6.41 6.41
軽量 金属支保 2段 ｍ

形状・寸法 下水影響 水道単独 合　　計
工 事 区 分

- 20 -



本設管土工計算表　（1/1）　水道単独

種別 町　道　（DIP（GX））　土工タイプ
形状 1 2 3 4 5 6 軽量 軽量 軽量 軽量 軽量

区　間 距離 寸法 GXφ200 GX,Kφ250 GXφ200 GX,Kφ250 GXφ250 GXφ250 鋼矢板 鋼矢板 鋼矢板 金属支保金属支保
土被 DP=1.0m DP=1.0m DP=1.0m DP=1.0m DP=1.403m DP=1.403m H=1.5ｍ H=2.0ｍ H=3.0ｍ 1段 2段

1

1～2 1.45 1.35 145.73

2

2～3

3 2.09 2.09 2.09

3～4 69.71

4 1.04 22.67 2.09 2.23 4.32 4.32

計 1.04 24.12 1.35 215.44 2.09 4.32 6.41 6.41

土留工
上段・・変更設計　　下段・・原設計

支保工

-
 
2
1
 
-



仮設配水管材料集計表（1/3）

名　　　　称 単
位 原 変更 原 変更 原 変更

設計 設計 設計 設計 設計 設計
水道用鋼管 100A *5.50 本

80A *5.50 本
鋼管チーズ φ100 *φ100 ケ

φ100 *φ80 ケ
φ80 *φ80 ケ

鋼管エルボ 100A *90゜ ケ
100A *45゜ ケ
80A *90゜ ケ
80A *45゜ ケ

水道用ポリエチレンパイプ φ50 ｍ
φ40 ｍ
φ25 ｍ 1.1 1.1

PEエルボ φ50 *90゜ ケ
φ50 *45゜ ケ
φ25 *45゜ ケ
φ25 *22.5゜ ケ

P-LAソケット(PP-VP) φ50 ケ
φ40 ケ

PEソケット φ50 ケ
φ50 *φ40 ケ
φ50 *φ25 ケ

PEチーズ φ50 *φ50 ケ
φ50 *φ25 ケ

バタフライ弁 φ100 基
φ80 基

ゲート弁 φ50 基
φ40 基
φ25 基 1 1

PEオネジソケット φ50 ケ
φ40 ケ
φ25 ケ 2 2

PEメスソケット φ40 ケ
φ25 ケ 2 2

消火栓 φ65 差込式 基
ＰＰ用サドル分水栓 φ200 *φ50 ケ

φ100 *φ50 ケ
φ75 *φ50 ケ

ＶＰ・鋼管用サドル分水栓 φ200 *φ50 ケ
φ100 *φ50 ケ
φ75 *φ50 ケ
φ50 *φ50 ケ

DIP用不断水割T字管(F) φ250 *φ200 ケ 1 1
φ200 *φ150 ケ
φ150 *φ100 ケ
φ100 *φ75 ケ
φ50 *φ50 ケ

VP用不断水割T字管(F) φ150 *φ100 ケ
φ100 *φ75 ケ
φ50 *φ50 ケ

VP用不断水割T字管(外ねじ) φ150 *φ100 ケ
φ100 *φ75 ケ
φ50 *φ50 ケ

フランジ形仕切弁 φ200 基 1 1
φ150 基
φ100 基

合　　計
工 事 区 分

形状・寸法 下水影響 水道単独
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仮設配水管材料集計表（2/3）

名　　　　称 単
位 原 変更 原 変更 原 変更

設計 設計 設計 設計 設計 設計
レンタル鋼管
直管 直管 200A L=0.3m 本 15 15

200A L=0.5m 本 10 10
200A L=1.0m 本 6 6
200A L=2.0m 本 8 8
200A L=4.0m 本 57 57
100A L=0.3m 本
100A L=0.5m 本
100A L=1.0m 本
80A L=0.3m 本
80A L=0.5m 本
80A L=1.0m 本
80A L=2.0m 本
80A L=4.0m 本
50A L=0.3m 本
50A L=0.5m 本
50A L=1.0m 本
50A L=2.0m 本
50A L=4.0m 本

90゜エルボ 200A ケ 19 19
100A ケ
80A ケ
50A ケ

45゜エルボ 200A ケ 1 1
80A ケ

チーズ 200A *200A ケ 1 1
200A *50A ケ
150A *150A ケ
50A *50A ケ
150A *100A ケ
200A *80A ケ

バタフライバルブ 200A (埋設用) 基 2 2
150A (埋設用) 基
200A (露出用) 基
150A (露出用) 基

ボールバルブ(露出用) 80A 基
50A 基

接続短管(フランジ) 200A ケ 1 1
80A ケ
50A ケ

接続短管(メカサシ) 200A ケ 1 1
50A ケ

接続短管(ｷｬｯﾌﾟ) 200A ケ 1 1
50A ケ

接続短管(受Ｇ×受Ｇ) 200A ケ 1 1
100A ケ
80A ケ

接続短管(片ねじ) 80A ケ
50A ケ

Ｈ型ジョイント 200A ケ
80A ケ
50A ケ

ケ
取り出し短管 200A *25A ケ 2 2

80A *25A ケ
80A *20A ケ

工 事 区 分
形状・寸法 下水影響 水道単独 合　　計
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仮設配水管材料集計表（3/3）

名　　　　称 単
位 原 変更 原 変更 原 変更

設計 設計 設計 設計 設計 設計
フレキ 200A L=1.6m 本 17 17

80A L=1.0m 本
50A L=1.0m 本

異径継手 100A *80A ケ
80A *50A ケ
50A *40A ケ

フランジ継手材 φ200 組 3 3
φ100 組
φ75 組
φ50 組

フランジ蓋 φ200 ケ 1 1
φ100 ケ
φ75 ケ
φ50 ケ

Ｆ付きエルボ 200A 90° ケ
100A 90° ケ

レジューサー 200A *100A ケ
100A *80A ケ

弁筺 塩ビ管 φ125 ｍ 0.4 0.4
蓋 φ190 ケ 2 2

仕切弁筺 d=1.00mφ200 組 1 1

形状・寸法 下水影響 水道単独 合　　計
工 事 区 分
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仮設配水管材料表（1/5）　水道単独

名称

区　間 距離 形状 100A 80A φ100 φ100 φ80 100A 100A 80A 80A φ50 φ40 φ25 φ50 φ50 φ25 φ25 φ50 φ40 φ50 φ50 φ50 φ50 φ50 φ100 φ80 φ50 φ40 φ25
寸法 *5.50 *5.50 *φ100 *φ80 *φ80 *90゜ *45゜ *90゜ *45゜ *90゜ *45゜ *45゜ *22.5゜ *φ40 *φ25 *φ50 *φ25

1

1～2 0.6 1

2

2～3

3

3～4

4 0.5

計 1.1 1

(PP-VP)

上段・・変更設計　　下段・・原設計
水道用鋼管 鋼管チーズ 鋼管エルボ 水道用ポリエチレンパイプ PEエルボ P-LAソケット PEソケット PEチーズ バタフライ弁 ゲート弁

-
 
3
2
 
-



仮設配水管材料表　（2/5）　水道単独

名称 消火栓

区　間 距離 形状 φ50 φ40 φ25 φ40 φ25 φ65 φ200 φ100 φ75 φ200 φ100 φ75 φ50 φ250 φ200 φ150 φ100 φ50 φ150 φ100 φ50 φ150 φ100 φ50 φ200 φ150 φ100
寸法 差込式 *φ50 *φ50 *φ50 *φ50 *φ50 *φ50 *φ50 *φ200 *φ150 *φ100 *φ75 *φ50 *φ100 *φ75 *φ50 *φ100 *φ75 *φ50

1 1 1

1～2 2 1

2

2～3

3

3～4

4 1

計 2 2 1 1

フランジ形仕切弁
上段・・変更設計　　下段・・原設計

VP用不断水割T字管(F)PEオネジソケット PEメスソケット ＰＰ用サドル分水栓 ＶＰ・鋼管用サドル分水栓 DIP用不断水割T字管(F) VP用不断水割T字管(外ねじ)

-
 
3
3
 
-



仮設配水管材料表　（3/5）　水道単独

名称

区　間 距離 形状 200A 200A 200A 200A 200A 100A 100A 100A 80A 80A 80A 80A 80A 50A 50A 50A 50A 50A 200A 200A 150A 50A
寸法 L=0.3m L=0.5m L=1.0m L=2.0m L=4.0m L=0.3m L=0.5m L=1.0m L=0.3m L=0.5m L=1.0m L=2.0m L=4.0m L=0.3m L=0.5m L=1.0m L=2.0m L=4.0m *200A *50A *150A *50A

1 2 2 2 3 2 4 1

1～2 2 1 2 17

2 5 1 1 6

2～3 1 15

3 4 1 1 1 6

3～4 1 1 1 16

4 2 4 1 7 3 1

計 15 10 6 8 57 19 1 1

チーズ
レンタル鋼管

直管 90゜エルボ 45゜エルボ

200A 100A

上段・・変更設計　　下段・・原設計

80A 50A 200A 80A

-
 
3
4
 
-



仮設配水管材料表　（4/5）　水道単独

名称

区　間 距離 形状 150A 200A 200A 150A 200A 150A 80A 50A 200A 80A 50A 200A 50A 200A 50A 200A 100A 80A 80A 50A 200A 80A 50A 200A 80A 80A
寸法 *100A *80A (埋設用) (埋設用) (露出用) (露出用) *25A *25A *20A

1 1 1

1～2 1

2

2～3

3

3～4

4 1 1 1 1 1

計 2 1 1 1 1 2

接続短管(メカサシ) 接続短管(ｷｬｯﾌﾟ) 接続短管(受Ｇ×受Ｇ) 接続短管(片ねじ)ボールバルブ(露出用) 接続短管(フランジ) Ｈ型ジョイント 取り出し短管

上段・・変更設計　　下段・・原設計
レンタル鋼管

チーズ バタフライバルブ

-
 
3
5
 
-



仮設配水管材料表　（5/5）　水道単独

名称

区　間 距離 形状 200A 80A 50A 100A 80A 50A φ200 φ100 φ75 φ50 φ200 φ100 φ75 φ50 200A 100A 200A 100A 塩ビ管 蓋 d=1.00m d=1.00m
寸法 L=1.6m L=1.0m L=1.0m *80A *50A *40A 90° 90° *100A *80A φ125 φ190 φ250 φ200

1 1 3 1 0.2 1 1

1～2 2

2 4

2～3

3 4

3～4 2

4 4 0.2 1

計 17 3 1 0.4 2 1

Ｆ付きエルボ 仕切弁筺弁筺フランジ継手材 フランジ蓋フレキ 異径継手

上段・・変更設計　　下段・・原設計

レジューサー

-
 
3
6
 
-



仮設配水管布設工集計表（1/2）

名　　　　称 単
位 原 変更 原 変更 原 変更

設計 設計 設計 設計 設計 設計
ポリエチレン管据付工 φ50 ｍ

φ40 ｍ
φ25 ｍ 1.1 1.1
φ20 ｍ
φ13 ｍ

ポリエチレン管継手工 φ50 箇所
φ40 箇所
φ25 箇所 4 4
φ20 箇所

ポリエチレン管撤去工 φ50 箇所
φ40 箇所
φ25 箇所 1.1 1.1
φ20 箇所
φ13 箇所

ポリエチレン管継手撤去工 φ50 箇所
φ40 箇所
φ25 箇所 4 4
φ20 箇所

鋼管継手工(ねじ込み) φ100 口
φ50 口
φ25 口 2 2

鋼管継手取外し工(ねじ込み) φ100 口
φ50 口
φ25 口 2 2

フランジ継手工 φ200 口 3 3
φ150 口
φ100 口
φ50 口

フランジ継手取外工 φ200 口 1 1
φ150 口
φ100 口
φ75 口
φ50 口

DIP用不断水割T字管取付工 φ250 *φ200 箇所 1 1
φ200 *φ150 箇所
φ150 *φ100 箇所
φ100 *φ75 箇所

仕切弁設置工 φ200 箇所 1 1
φ150 箇所
φ100 箇所

メカニカル継手工 RR φ250 口
RR φ200 口
RR φ100 口
RR φ75 口

ステンレス鋼管布設工 200A ｍ 302.502 302.502
100A ｍ
80A ｍ
50A ｍ

ジョイント継手工 200A 箇所 141 141
100A 箇所
80A 箇所
50A 箇所

H型ジョイント継手工 200A 箇所
100A 箇所
80A 箇所
50A 箇所

合　　計
工 事 区 分

形状・寸法 下水影響 水道単独
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仮設配水管布設工集計表（2/2）

名　　　　称 単
位 原 変更 原 変更 原 変更

設計 設計 設計 設計 設計 設計
バルブ設置工 200A 箇所 2 2

100A 箇所
80A 箇所
50A 箇所

消火栓設置工 箇所
仕切弁筐据付工 箇所 1.00 1.00
メカニカル継手取外工 RR φ200 口

RR φ100 口
RR φ75 口

ｽﾃﾝﾚｽ鋼管撤去工 200A ｍ 302.502 302.502
100A ｍ
80A ｍ
50A ｍ

ジョイント継手取外し工 200A 箇所 141 141
100A 箇所
80A 箇所
50A 箇所

止水栓取付工 φ50 箇所
φ40 箇所
φ25 箇所 1 1

止水栓撤去工 φ50 箇所
φ40 箇所
φ25 箇所 1 1

バルブ撤去工 200A 箇所 2 2
100A 箇所
80A 箇所
50A 箇所

仕切弁筐据付工 d=1.00m φ200 箇所 1 1

合　　計
工 事 区 分

形状・寸法 下水影響 水道単独
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仮設配水管布設工計算表　（1/3）　水道単独
上段・・変更設計　　下段・・原設計

名称

区　間 距離 形状 φ50 φ40 φ25 φ20 φ13 φ50 φ40 φ25 φ20 φ50 φ40 φ25 φ20 φ13 φ50 φ40 φ25 φ20 φ100 φ50 φ25 φ100 φ50 φ25 φ200 φ150 φ100 φ50
寸法

1 3

1～2 0.6 3 0.6 3 1 1

2

2～3

3

3～4

4 0.5 1 0.5 1 1 1

計 1.1 4 1.1 4 2 2 3

ポリエチレン管撤去工 ポリエチレン管継手撤去工 フランジ継手工鋼管継手工(ねじ込み) 鋼管継手取外し工(ねじ込み)ポリエチレン管据付工 ポリエチレン管継手工

-
 
3
9
 
-



仮設配水管布設工計算表　（2/3）　水道単独
上段・・変更設計　　下段・・原設計

名称 DIP用不断水割T字管取付工
RR RR RR RR

区　間 距離 形状 φ200 φ150 φ100 φ75 φ50 φ250 φ200 φ150 φ100 φ200 φ150 φ100 φ250 φ200 φ100 φ75 200A 100A 80A 50A 200A 100A 80A 50A 200A 100A 80A 50A
寸法 *φ200 *φ150 *φ100 *φ75

1 1 1 1 22.612 18

1～2 77.402 25

2 15.172 17

2～3 60.300 16

3 15.372 17

3～4 69.000 21

4 42.644 27

計 1 1 1 302.502 141

メカニカル継手工 ステンレス鋼管布設工 ジョイント継手工フランジ継手取外工 仕切弁設置工 H型ジョイント継手工

-
 
4
0
 
-



仮設配水管布設工計算表　（3/3）　水道単独

名称

RR RR RR
区　間 距離 形状 200A 100A 80A 50A φ200 φ100 φ75 200A 100A 80A 50A 200A 100A 80A 50A φ50 φ40 φ25 φ50 φ40 φ25 200A 100A 80A 50A

寸法

1 1 1 22.612 18 1

1～2 77.402 25 1 1

2 15.172 17

2～3 60.300 16

3 15.372 17

3～4 69.000 21

4 1 42.644 27 1

計 2 1 302.502 141 1 1 2

ジョイント継手取外し工 止水栓取付工 止水栓撤去工 バルブ撤去工バルブ設置工 メカニカル継手取外工 ｽﾃﾝﾚｽ鋼管撤去工
上段・・変更設計　　下段・・原設計

消火栓
設置工

仕切弁筐
据付工

-
 
4
1
 
-



仮設配水管土工集計表（1/1）

名　　　　称 単
位 原 変更 原 変更 原 変更

設計 設計 設計 設計 設計 設計
町道　土工タイプ 8(布設) SUS200A DP=0.6m ｍ 10.74 10.74

8(撤去) SUS200A DP=0.6m ｍ 10.74 10.74
9(布設) SUS200A DP=0.4m ｍ 12.31 12.31
9(撤去) SUS200A DP=0.4m ｍ 12.31 12.31
10(布設) SUS200A DP=0.6m ｍ 37.83 37.83
10(撤去) SUS200A DP=0.6m ｍ 37.83 37.83
11(布設) SUS200A DP=1.0m ｍ 4.40 4.40
11(撤去) SUS200A DP=1.0m ｍ 4.40 4.40
12(不断水) DIPφ250 DP=1.0m 箇所 1 1

土留工 軽量 鋼矢板 H=1.5ｍ ｍ
軽量 鋼矢板 H=2.0ｍ ｍ 5.94 5.94
軽量 鋼矢板 H=3.0ｍ ｍ

支保工 軽量 金属支保1段 ｍ 5.94 5.94
軽量 金属支保2段 ｍ

形状・寸法 下水影響 水道単独 合　　計
工 事 区 分
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仮設配水管土工計算表（1/1）　水道単独

名称 町道　土工タイプ
8(布設) 8(撤去) 9(布設) 9(撤去) 10(布設) 10(撤去) 11(布設) 11(撤去) 12(不断水) 軽量 軽量 軽量 軽量 軽量

区　間 距離 形状 SUS200A SUS200A SUS200A SUS200A SUS200A SUS200A SUS200A SUS200A DIPφ250 鋼矢板 鋼矢板 鋼矢板 金属支保金属支保
寸法 DP=0.6m DP=0.6m DP=0.4m DP=0.4m DP=0.6m DP=0.6m DP=1.0m DP=1.0m DP=1.0m H=1.5ｍ H=2.0ｍ H=3.0ｍ 1段 2段

1 10.74 10.74 4.49 4.49 2.89 2.89 1 5.94 5.94

1～2

2 4.01 4.01

2～3

3 4.21 4.21

3～4

4 12.31 12.31 25.12 25.12 1.51 1.51

計 10.74 10.74 12.31 12.31 37.83 37.83 4.40 4.40 1 5.94 5.94

上段・・変更設計　　下段・・原設計
支保工土留工

-
 
4
3
 
-



既設管撤去工集計表（1/1）

名　　　　称 単
位 原 変更 原 変更 原 変更

設計 設計 設計 設計 設計 設計
DIP直管 φ250 土工有り ｍ 215.71 215.71

φ250 土工無し ｍ 27.25 27.25
φ200 土工有り ｍ
φ200 土工無し ｍ

HPPE管 φ100 土工有り ｍ
φ100 土工無し ｍ
φ75 土工有り ｍ
φ75 土工無し ｍ

ｍ
VP直管 φ100 土工有り

φ100 土工無し ｍ
φ50 土工有り ｍ
φ50 土工無し ｍ

PP直管 φ40 土工有り ｍ
φ40 土工無し ｍ

モルタル充填 φ200
φ150 ｍ

仕切弁 φ250 3 3
φ100 ｍ
φ75
φ50 ケ

ケ
空気弁 ケ
消火栓 地上式 ケ 1 1

町　道　(DIP)　土工タイプ 7 φ250 h=1.00m ｍ 215.71 215.71

工 事 区 分
形状・寸法 下水影響 水道単独 合　　計
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既設管撤去工計算表　（1/1）　水道単独

名称 空気弁 消火栓

交差点 距離 形状 φ250 φ250 φ200 φ200 φ100 φ100 φ75 φ75 φ100 φ100 φ50 φ50 φ40 φ40 φ200 φ150 φ250 φ100 φ75 φ50 地上式
寸法 土工有り 土工無し 土工有り 土工無し 土工有り 土工無し 土工有り 土工無し 土工有り 土工無し 土工有り 土工無し 土工有り 土工無し

1 1.45

1～2 1

2

2～3

3

3～4

4 25.80 3

全線 215.71

計 215.71 27.25 3 1

DIP直管 HPPE管 VP直管 PP直管
上段・・変更設計　　下段・・原設計

モルタル充填 仕切弁

-
 
5
5
 
-



路面復旧工（本設）

L ｍ L×2（ｍ） m L×復旧幅（㎡） L×復旧幅（㎡） （ｍ
3
） ｔ

＜仮復旧＞ 1 DIP（GX） φ200 h=1.00m 1.04 0.03 2.08 0.60 0.62 0.62 0.03 0.07

町道 2 DIP（GX,K） φ250 h=1.00m 24.12 0.03 48.24 0.65 15.68 15.68 0.78 1.83

3 DIP（GX） φ200 h=1.00m 1.35 0.03 2.70 0.60 0.81 0.81 0.04 0.09

4 DIP（GX,K） φ250 h=1.00m 215.44 0.03 430.88 0.65 140.04 140.04 7.00 16.45

5 DIP（GX） φ250 h=1.403m 2.09 0.03 4.18 0.85 1.78 1.78 0.09 0.21

6 DIP（GX） φ250 h=1.403m 4.32 0.03 8.64 0.85 3.67 3.67 0.18 0.42

既設舗装 t=5cm 既設舗装 t=5cm

計 248.36 496.72 162.60 162.60 8.12 19.07

B1 掘削幅 B2 L ｍ L×2（ｍ） m L×復旧幅（㎡） L×復旧幅（㎡） （ｍ
3
） ｔ

＜本復旧＞ ③ 0.300 0.600 0.300 0.73 0.05 1.46 1.20 0.88 0.88

町道 ④-2 0.525 0.650 0.300 108.87 0.05 217.74 1.475 160.58 160.58

④-3 0.525～1.760 0.650 0.300～1.535 2.83 0.05 5.66 2.71 7.67 7.67

仮舗装部 t=3cm 仮舗装部 t=3cm

2.19 5.14

既設舗装部 t=5cm 既設舗装部 t=5cm

4.80 11.28

計 112.43 224.86 169.13 169.13 6.99 16.42

掘削幅 延長 掘削部面積 路盤すき取り 残土処分工 廃材運搬工 ｱｽｶﾞﾗ処分費ｔ

m m （㎡） （ｍ
3
） （ｍ

3
） （ｍ

3
） ｔ

③ 0.60 0.73 0.44 0.01 0.01 0.01 0.02

④-2 0.65 108.87 70.77 1.42 1.42 2.12 4.98

④-3 0.65 2.83 1.84 0.04 0.04 0.06 0.14

計 112.43 73.05 1.47 1.47 2.19 5.14

本復旧工 仮復旧部面積 本復旧-掘削部 廃材運搬工 ｱｽｶﾞﾗ処分費ｔ

（㎡） （㎡） （㎡） （ｍ
3
） ｔ

169.13 73.05 96.08 4.80 11.28

廃材運搬工 ｱｽｶﾞﾗ処分費ｔ

復旧幅
バックホウ直
接掘削，積込

舗装仮復旧工
(一般町道)

廃材運搬工 ｱｽｶﾞﾗ処分費ｔ
アスファルト
舗装版切断

アスファルト
舗装版切断

復旧幅
(B1+掘削幅+B2)

バックホウ直
接掘削，積込

舗装本復旧工
(一般町道)

既設舗装部(t=5cm)　廃材運搬工・ｱｽｶﾞﾗ処分費

仮舗装部(t=3cm)　廃材運搬工・ｱｽｶﾞﾗ処分費

舗装タイプ

名称 形状・寸法
延長 復旧厚

土工タイプ

復旧厚
名称

舗装
復旧
タイプ

延長復旧幅
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路面復旧工（仮設）

L ｍ L×2（ｍ） m L×復旧幅（㎡） L×復旧幅（㎡） （ｍ
3
） ｔ

＜仮復旧＞ 8(布) SUS 200A h=0.60m 10.74 0.05 21.48 0.55 5.91 5.91 0.89 2.09

県道 8(撤) SUS 200A h=0.60m 10.74 0.05 0.55 5.91 5.91 0.30 0.71

既設舗装 t=15cm 既設舗装 t=15cm

計 21.48 21.48 11.82 11.82 1.19 2.8

B1 掘削幅 B2 L ｍ L×2（ｍ） m L×復旧幅（㎡） L×復旧幅（㎡） （ｍ
3
） ｔ

＜本復旧＞ ① 0.300 0.550 0.300 11.32 0.15 22.64 1.15 13.02 13.02

県道

仮舗装部 t=5cm 仮舗装部 t=5cm

0.31 0.73

既設舗装部 t=15cm 既設舗装部 t=15cm

1.02 2.40

計 11.32 22.64 13.02 13.02 1.33 3.13

掘削幅 延長 掘削部面積 路盤すき取り 残土処分工 廃材運搬工 ｱｽｶﾞﾗ処分費ｔ

m m （㎡） （ｍ
3
） （ｍ

3
） （ｍ

3
） ｔ

① 0.55 11.32 6.23 0.62 0.62 0.31 0.73

計 11.32 6.23 0.62 0.62 0.31 0.73

本復旧工 仮復旧部面積 本復旧-掘削部 廃材運搬工 ｱｽｶﾞﾗ処分費ｔ

（㎡） （㎡） （㎡） （ｍ
3
） ｔ

13.02 6.23 6.79 1.02 2.4

延長 復旧厚
アスファルト
舗装版切断

復旧幅
バックホウ直
接掘削，積込

舗装仮復旧工
(一般町道)

廃材運搬工 ｱｽｶﾞﾗ処分費ｔ

延長 復旧厚
アスファルト
舗装版切断

復旧幅
(B1+掘削幅+B2)

バックホウ直
接掘削，積込

舗装本復旧工
(一般町道)

廃材運搬工 ｱｽｶﾞﾗ処分費ｔ

既設舗装部(t=5cm)　廃材運搬工・ｱｽｶﾞﾗ処分費

仮舗装部(t=3cm)　廃材運搬工・ｱｽｶﾞﾗ処分費

土工タイプ 形状・寸法名称

名称
舗装
復旧
タイプ

舗装タイプ

復旧幅
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路面復旧工（仮設）

L ｍ L×2（ｍ） m L×復旧幅（㎡） L×復旧幅（㎡） （ｍ
3
） ｔ

＜仮復旧＞ 9(布) SUS 200A h=0.40m 12.31 0.03 24.62 0.55 6.77 6.77 0.34 0.8

町道 9(撤) SUS 200A h=0.40m 12.31 0.03 0.55 6.77 6.77 0.2 0.47

10(布) SUS 200A h=0.60m 37.83 0.03 75.66 0.55 20.81 20.81 1.04 2.44

10(撤) SUS 200A h=0.60m 37.83 0.03 0.55 20.81 20.81 0.62 1.46

11(布) SUS 200A h=1.00m 2.89 0.03 5.78 0.55 1.59 1.59 0.08 0.19

11(撤) SUS 200A h=1.00m 2.89 0.03 0.55 1.59 1.59 0.05 0.12

既設舗装 t=5cm 既設舗装 t=5cm

計 106.06 106.06 58.34 58.34 2.33 5.48

B1 掘削幅 B2 L ｍ L×2（ｍ） m L×復旧幅（㎡） L×復旧幅（㎡） （ｍ
3
） ｔ

＜本復旧＞ ② 0.300 0.550 0.300 9.05 0.05 18.1 1.15 10.41 10.41

町道

仮舗装部 t=3cm 仮舗装部 t=3cm

0.15 0.35

既設舗装部 t=5cm 既設舗装部 t=5cm

0.27 0.63

計 9.05 18.1 10.41 10.41 0.42 0.98

掘削幅 延長 掘削部面積 路盤すき取り 残土処分工 廃材運搬工 ｱｽｶﾞﾗ処分費ｔ

m m （㎡） （ｍ
3
） （ｍ

3
） （ｍ

3
） ｔ

② 0.55 9.05 4.98 0.10 0.10 0.15 0.35

計 9.05 4.98 0.1 0.10 0.15 0.35

本復旧工 仮復旧部面積 本復旧-掘削部 廃材運搬工 ｱｽｶﾞﾗ処分費ｔ

（㎡） （㎡） （㎡） （ｍ
3
） ｔ

10.41 4.98 5.43 0.27 0.63

名称
舗装
復旧
タイプ

復旧幅 延長 復旧厚
アスファルト
舗装版切断

復旧幅
(B1+掘削幅+B2)

バックホウ直
接掘削，積込

舗装本復旧工
(一般町道)

廃材運搬工 ｱｽｶﾞﾗ処分費ｔ

仮舗装部(t=3cm)　廃材運搬工・ｱｽｶﾞﾗ処分費

舗装タイプ

既設舗装部(t=5cm)　廃材運搬工・ｱｽｶﾞﾗ処分費

ｱｽｶﾞﾗ処分費ｔ
アスファルト
舗装版切断

復旧幅
バックホウ直
接掘削，積込

舗装仮復旧工
(一般町道)

廃材運搬工
名称

延長 復旧厚
土工タイプ 形状・寸法
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路面復旧工（仮設・不断水Ｔ字管）

＜仮復旧＞ 12 ＤＩＰφ250×200Ａ h=1.00m 8.34 3.57 3.57 0.18 0.42

町道

数量

12 1 8.34 3.57 3.57 0.18 0.42

計 8.34 3.57 3.57 0.18 0.42

＜本復旧＞ 12 ＤＩＰφ250×200Ａ h=1.00m 10.74 6.43 6.43 0.25 0.59

町道

数量

12 1 10.74 6.43 6.43 0.25 0.59

計 10.74 6.43 6.43 0.25 0.59

２－２.単位数量（仮設配管）より

名称 土工タイプ 形状・寸法
As

舗装切断
（ｍ）

ＢＨ
直接掘削
積込
（㎡）

舗装
仮復旧工
(一般町道)
（㎡）

廃材
運搬工
（ｍ3）

ｱｽｶﾞﾗ
処分費
（ｔ）

ＢＨ
直接掘削
積込
（㎡）

舗装
仮復旧工
(一般町道)
（㎡）

廃材
運搬工
（ｍ3）

ｱｽｶﾞﾗ
処分費
（ｔ）

２－２.単位数量（仮設配管）より

土工
タイプ

設置
箇所数

As
舗装切断
（ｍ）

舗装
本復旧工
(一般町道)
（㎡）

廃材
運搬工
（ｍ3）

ｱｽｶﾞﾗ
処分費
（ｔ）

土工
タイプ

設置
箇所数

As
舗装切断
（ｍ）

ＢＨ
直接掘削
積込
（㎡）

舗装
本復旧工
(一般町道)
（㎡）

廃材
運搬工
（ｍ3）

ｱｽｶﾞﾗ
処分費
（ｔ）

名称 土工タイプ 形状・寸法
As

舗装切断
（ｍ）

ＢＨ
直接掘削
積込
（㎡）
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路面復旧工（既設管撤去）

L ｍ L×2（ｍ） m L×復旧幅（㎡） L×復旧幅（㎡） （ｍ
3
） ｔ

＜仮復旧＞ 7 DIP φ250 h=1.00m 215.71 0.03 431.42 0.65 140.21 140.21 7.01 16.47

町道

既設舗装 t=5cm 既設舗装 t=5cm

計 215.71 431.42 140.21 140.21 7.01 16.47

B1 掘削幅 B2 L ｍ L×2（ｍ） m L×復旧幅（㎡） L×復旧幅（㎡） （ｍ
3
） ｔ

＜本復旧＞ ④-1 0.300 0.650 0.300 109.59 0.05 219.18 1.25 136.99 136.99

町道

仮舗装部 t=3cm 仮舗装部 t=3cm

2.14 5.03

既設舗装部 t=5cm 既設舗装部 t=5cm

3.29 7.73

計 109.59 219.18 136.99 136.99 5.43 12.76

掘削幅 延長 掘削部面積 路盤すき取り 残土処分工 廃材運搬工 ｱｽｶﾞﾗ処分費ｔ

m m （㎡） （ｍ
3
） （ｍ

3
） （ｍ

3
） ｔ

④-1 0.65 109.59 71.23 1.42 1.42 2.14 5.03

本復旧工 仮復旧部面積 本復旧-仮復旧部 廃材運搬工 ｱｽｶﾞﾗ処分費ｔ

（㎡） （㎡） （㎡） （ｍ
3
） ｔ

136.99 71.23 65.76 3.29 7.73

舗装タイプ

廃材運搬工 ｱｽｶﾞﾗ処分費ｔ

名称
舗装
復旧
タイプ

復旧厚
アスファルト
舗装版切断

復旧幅
バックホウ直
接掘削，積込

舗装仮復旧工
(一般町道)名称 土工タイプ 形状・寸法

延長

復旧幅

既設舗装部(t=5cm)　廃材運搬工・ｱｽｶﾞﾗ処分費

復旧幅
(B1+掘削幅+B2)

バックホウ直
接掘削，積込

舗装本復旧工
(一般町道)

廃材運搬工 ｱｽｶﾞﾗ処分費ｔ延長 復旧厚
アスファルト
舗装版切断

仮舗装部(t=3cm)　廃材運搬工・ｱｽｶﾞﾗ処分費
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区画線工集計表（1/1）

名　　　　称 単
位 原 変更 原 変更 原 変更

設計 設計 設計 設計 設計 設計
実線 15㎝ ｍ 2.10 2.10

20㎝ ｍ
30㎝ ｍ
45㎝ ｍ

黄色 15㎝ ｍ

破線 10㎝ ｍ
15㎝ ｍ
20㎝ ｍ
30㎝ ｍ
45㎝ ｍ

横断線(停止線及びゼブラ含む) 15㎝ ｍ
20㎝ ｍ
30㎝ ｍ
45㎝ ｍ 2.50 2.50

文字 15㎝換算 ｍ
記号 15㎝換算 ｍ

工 事 区 分
形状・寸法 下水影響 水道単独 合　　計
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区画線工計算表　（1/1）　水道単独

名称 文字 記号
黄色

交差点 距離 形状 15㎝ 20㎝ 30㎝ 45㎝ 15㎝ 10㎝ 15㎝ 20㎝ 30㎝ 45㎝ 15㎝ 20㎝ 30㎝ 45㎝ 15㎝換算 15㎝換算
寸法

1 2.10 2.50

1～2

2

2～3

3

3～4

4

計 2.10 2.50

実線
上段・・変更設計　　下段・・原設計

横断線(停止線及びゼブラ含む)破線

-
 
6
4
 
-


